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EQUIPAMIENTO 2

A

LEYENDA

LSMT 12/20Kv HEPRZ1 3x400mm2 AL - INTERCONEXIÓN CR

LSMT 12/20Kv HEPRZ1 3x240mm2 AL - ANILLOS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

LSMT 12/20Kv HEPRZ1 3x400mm2 AL - DESVÍO LAMT EXISTENTE

ALIMENTACIÓN DESDE SUBESTACIÓN

LAMT EXISTENTE A DESMANTELAR

LAMT EXISTENTE

APOYO EXISTENTE

NUEVO ENTRONQUE A/S

CENTRO DE REPARTO

LEYENDA
LÍMITE DE ACTUACIÓN

1 de 1
1/4000

10.1

RED DE MEDIA TENSIÓN.

CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS.

Mayo de 2020

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Plano

Proyecto

Escala Plano Nº Hoja

Este documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros,

requerirá la previa autorización expresa, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

GOLF SANT GREGORI

Promotor

Autores

y directores

URBANIZACIÓN

GOLF SANT GREGORI S.A.U.

del Proyecto

Octogóno

Castellón, S.L.P
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